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RESUMO 
Uma das áreas de grande prioridade no 
âmbito das redes eléctricas tem sido a da 
filtragem ou compensação de harmónicos. Para 
além das técnicas clássicas de compensação 
usando filtros passivos, o avanço dos dispositivos 
de estado sólido tem vindo a afirmar a utilização 
de filtros activos, série e paralelos. 
Este trabalho faz a análise e avaliação de 
alguns dos principais algoritmos – teoria p-q de 
Akagi, método FBD de Depenbrock, método do 
referencial síncrono ou da transformação de Park, 
método da tensão instantânea de Staudt, e 
método de decomposição de correntes de 
Czarnecki –, para análise de sistemas eléctricos 
com formas de onda não-sinusoidiais. 
Foram utilizados o Matlab/Simulink e Power 
System Blockset como ferramentas de simulação 
de sistemas eléctricos com um filtro activo 
controlado por esses métodos, fazendo-se a 
análise e comparação dos resultados obtidos. 
 
Palavras-Chave: Qualidade de Energia Eléctrica, 
Filtros Activos, Compensação de Harmónicos, 
Correcção de Factor de Potência, Simulações. 
 
1 - INTRODUÇÃO 
No ínicio dos anos 70 sobrevieram dois 
acontecimentos que concorreram para a 
constante preocupação que desde então o 
conteúdo harmónico das redes eléctricas tem 
suscitado entre a comunidade electrotécnica: o 
embargo petrolífero, que teve como consequência 
a busca da eficiência energética; e o domínio da 
técnica de controle de velocidade de motores com 
dispositivos do estado sólido. A proliferação de 
cargas não-lineares, que desde então se tem 
verificado, tem conduzido ao aumento do conteú-
do harmónico existente e consequentemente ao 
agravamento das perturbações da rede eléctrica. 
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Fig.1 - Acção das cargas poluidoras sobre a  
qualidade da tensão. 
 
Os efeitos negativos dos harmónicos podem 
ser integrados em duas categorias: 
- Efeitos instantâneos e 
- Efeitos de longa duração. 
 
- Efeitos instantâneos: 
Estes efeitos estão associados a falhas, mau 
funcionamento ou degradação do desempenho 
dos equipamentos ou dispositivos, sendo um dos 
motivos a perda de sincronismo por alteração da 
passagem por zero da onda de tensão. Os 
aparelhos de regulação, equipamentos 
electrónicos e computadores são particularmente 
sensíveis a estes tipos de problemas. 
Elevadas amplitudes dos harmónicos com fre-
quências próximas da frequência de controle po-
dem perturbar o funcionamento de relés 
detectores de picos usados em grandes redes de 
energia para controle centralizado. 
 
- Efeitos de longa duração 
Estes efeitos são sobretudo de natureza 
térmica, originando perdas adicionais e 
sobreaquecimento, envelhecimento prematuro, e 
mesmo avaria de condensadores, máquinas 
rotativas e transformadores. 
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2 - NORMALIZAÇÃO 
No âmbito da Comunidade Europeia, no 
sentido da harmonização da legislação sem a 
qual ficaria afectada a livre troca de bens e 
serviços, várias directivas foram publicadas 
tendentes a eliminar as diferenças na legislação 
desses Estados. 
Uma dessas directivas é a Directiva de 
Conselho nº 85/374 sobre responsabilidade por 
produtos defeituosos. O seu Artº 2º define a 
electricidade como um produto, e como tal tornou-
se necessário definir as suas características, 
resultando a norma européia EN 50160. 
 
2.1 – NE/EN 50160 
“Características da Tensão Fornecida pelas 
Redes Públicas de Distribuição“ – Esta norma, 
publicada pelo CÉNÉLEC (Comitê Europeu de 
Normalização Electrotécnica), define, no ponto de 
fornecimento ao consumidor, as características 
principais da tensão para as redes públicas de 
abastecimento de energia em Baixa Tensão e 
Média Tensão [1]. 
 
Tab. 1 - Valores das tensões harmónicas nos pontos de 
fornecimento até à ordem 25, expressas  
em percentagem da tensão nominal UN. 
Harmónicos ímpares 
Não múltiplos de 
3 Múltiplos de 3 
Harmónicos 
pares 
Ordem 
n 
Tensão 
relativa 
(%) 
Ordem 
n 
Tensão 
relativa 
(%) 
Ordem 
n 
Tensão 
relativa 
(%) 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
25 
6,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
3 
9 
15 
21 
5,0 
1,5 
0,5 
0,5 
2 
4 
6 - 24 
2,0 
1,0 
0,5 
Nota: Os valores correspondentes aos harmónicos de 
ordem superior a 25, por serem geralmente baixos e 
muito imprevisíveis (devido aos efeitos de ressonância), 
não são indicados nesta tabela 
 
Além disso, a taxa total de distorção 
harmónica da tensão fornecida (até à ordem 40) 
não deverá ultrapassar 8%. 
 
2.2 - CEI/IEC 61000 
A série 61000 de normas CEI (Comissão 
Electrotécnica Internacional) [2-4] diz respeito à 
compatibilidade electromagnética e compreende 
as seguintes partes: 
1 - Generalidades - Considerações gerais, defini-
ções, terminologia, etc:  61000-1-x. 
2 - Ambiente - Descrição do ambiente, caracte-
rísticas do ambiente onde vai ser instalado o equi-
pamento, níveis de compatibilidade: 61000-2-x. 
3 - Limites - Limites de emissão, definindo os 
níveis de perturbação permitidos pelos 
equipamentos ligados à rede de energia 
eléctrica,. limites de imunidade: 61000-3-x. 
4 - Ensaios e medidas - Técnicas de medida e 
técnicas de ensaio de modo a assegurar a con-
formidade com as outras partes da norma:  
61000-4-x 
5 - Guias de instalação e de atenuação -
Providencia guias para a aplicação em 
equipamentos, tais como filtros, equipamentos de 
compensação, descarregadores de sobretensões, 
etc, para resolver problemas de qualidade da 
energia: 61000-5-x. 
6 - Normas gerais e de produto - Definem os 
níveis de imunidade requeridos pelos 
equipamentos em geral ou para tipos específicos 
de equipamentos: 61000-6-x. 
 
Tab. 2 - Níveis de compatibilidade para as tensões 
harmónicas individuais em redes públicas de BT. 
Harmónicos  
ímpares não 
múltiplos de 3 
Harmónicos 
ímpares 
múltiplos de 3 
Harmónicos 
pares 
Ordem 
n 
Tensão 
harm. 
(%) 
Ordem 
n 
Tensão 
harm. 
(%) 
Ordem 
n 
Tensão 
harm. 
(%) 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
25 
>25 
6 
5 
3,5 
3 
2 
1,5 
1,5 
1,5 
0,2 + 0,5 
x 25/n 
3 
9 
15 
21 
>21 
5 
1,5 
0,3 
0,2 
0,2 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
>12 
2 
1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
 
Tab. 3 Níveis de compatibilidade para harmónicos 
 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Distorção 
harmónica total 5% 8% 10% 
 
Classe 1 - Aplica-se a redes protegidas e tem 
níveis de compatibilidade mais baixos do que os 
das redes públicas. Diz respeito à utilização de 
aparelhos muito sensíveis às perturbações da 
rede eléctrica, como por exemplo: instrumentação 
de laboratórios tecnológicos, certos equipamentos 
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de automação e de protecção, certos 
computadores, etc. 
 
Classe 2 - Esta classe aplica-se aos PAC (Ponto 
de Acoplamento Comum à rede pública) e aos 
pontos de ligação interna nos ambientes 
industriais em geral. Os níveis de compatibilidade 
desta classe são idênticos aos das redes 
públicas, pelo que os equipamentos destinados à 
utilização nestas redes podem ser usados nesta 
classe de ambiente industrial. 
 
Classe 3 - Esta classe aplica-se somente aos 
pontos de ligação interna dos ambientes 
industriais. Os níveis de compatibilidade são 
superiores aos da classe 2 para certas 
perturbações. Por exemplo, esta classe deve ser 
considerada quando uma das seguintes 
condições é satisfeita: 
- a maior parte das cargas são alimentadas 
através de conversores; 
- existem máquinas de soldar; 
- ocorrem arranques (partidas) frequentes de 
motores de grande potência; 
- as cargas variam rapidamente. 
 
2.3 - ANSI/IEEE 519 – 1992 
De acordo com esta norma, presentemente em 
revisão, as empresas distribuidoras são 
responsáveis pela manutenção da qualidade da 
tensão em todos os seus sistemas [5]. 
A norma estipula os limites de distorção para 
os diferentes níveis de tensão a observar nas 
redes eléctricas: 
 
Tab. 4 - Limites máximos de distorção. 
Tensão nominal no 
PAC 
Un 
Distorção 
harmónica 
individual (%) 
Distorção 
harmónica 
 total (%) 
Un ≤ 69 kV 
69 kV < Un ≤ 161 kV 
Un > 161 kV 
3,0 
1,5 
1,0 
5,0 
2,5 
1,5 
 
3 - FILTROS ACTIVOS 
Os filtros activos são equipamentos especiais 
que utilizam conversores estáticos para gerar 
correntes ou tensões que permitam compensar 
os harmónicos produzidos pelas cargas não-
lineares, ou que impeçam que tensões 
harmónicas sejam aplicadas às cargas sensíveis. 
 
3.1 - Classificação dos Métodos de Controle 
Os métodos de controle dos filtros activos têm 
um grande impacto quer na obtenção dos 
objectivos de compensação quer ainda na fixação 
da potência do filtro e no comportamento do 
mesmo nos regimes transitório e estacionário. 
Basicamente, as diferentes abordagens quanto a 
extrair as correntes ou tensões de compensação 
das grandezas distorcidas medidas podem ser 
agrupadas em duas classes de técnicas: 
- análise no domínio da frequência e 
- análise no domínio do tempo. 
A abordagem no domínio da frequência 
envolve a utilização da transformada de Fourier e 
da sua análise enquanto que no domínio do 
tempo são usados os conceitos tradicionais de 
análise de circuitos e as transformações 
algébricas associadas a mudanças de sistemas 
referenciais. 
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Fig.2 - Princípio de acção do filtro activo. 
 
3.2 - Potência trifásica instantânea 
A potência trifásica instantânea entregue por 
uma fonte a uma carga tem por expressão: 
)()()()()()()(3 titvtitvtitvtp ccbbaa ⋅+⋅+⋅=  (1) 
em que va(t), vb(t), vc(t) representam as tensões 
da carga em relação ao neutro, e ia(t), ib(t), ic(t) 
as correntes na carga. No entanto, para as 
tensões dadas, não existe somente um conjunto 
de correntes de linha produzindo a mesma 
potência trifásica instantânea. Logo, coloca-se a 
seguinte questão: qual o conjunto óptimo de 
correntes para uma dada potência instantânea? 
Uma possível resposta é o conjunto de correntes 
que minimiza as perdas na linha: 
( ) 222    )t(iR)t(iR)t(iRtp ccbbaaperdas ⋅+⋅+⋅=  (2) 
onde Ra, Rb, Rc representam as resistências da 
linha trifásica. 
Por outro lado é sabido que para um sistema 
sinusoidal equilibrado (balanceado) em tensões e 
correntes a potência instantânea é constante e, 
como tal, igual à potência activa já que este valor 
corresponde ao valor médio da potência 
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instantânea. Logo, o melhor conjunto de correntes 
pode ser aquele que conduz a um valor constante 
de potência instantânea trifásica. 
 
4 - ANÁLISE DE ALGUNS MÉTODOS DE  
   CONTROLE DE FILTROS ACTIVOS 
4.1 - Teoria p-q  
A teoria p-q ou teoria da potência instantânea foi 
proposta pelo Prof. Horofumi Akagi, da 
Universidade de Okayama, Japão [6, 7]. Esta 
teoria apresenta as seguintes potências: 
000 ivp ⋅=  (potência instantânea de seqüência zero) (3) 
ββαα ivivp ⋅+⋅=  (potência real instantânea) (4) 
αββα ivivq ⋅−⋅≡  (potência imaginária instantânea (5) 
                             - por definição 
em que as grandezas de índices 0, α e β 
correspondem às tensões e correntes originais 
após transformação de Concordia ou de Clarke 
Normalizada, segundo a seguinte equação 
matricial, para as tensões e correntes da carga: 










⋅





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


−
−−⋅=




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
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v
v
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v
v
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3
20
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α  (6) 
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As transformações algébricas como as de 
Fortescue, Concordia ou Park são muito usadas 
na análise de circuitos trifásicos devido a várias 
propriedades interessantes, como sejam a da 
invariância da potência instantânea e a de, para 
certas matrizes de impedâncias (matrizes 
circulantes), produzirem desacoplamento entre 
componentes (fases). 
As potências p0 , p e q são grandezas em geral 
variáveis com o tempo e como tal podem 
considerar-se como a soma de dois termos - um 
constante e outro alternado.  
Com este método de compensação pretende-
se que a fonte forneça apenas o valor médio da 
potência real instantânea ( p ), e que o filtro activo 
forneça à carga a potência imaginária instantânea 
( q ), a potência de seqüência zero ( 0p ) e a parte 
alternada da potência real instantânea ( p~ ). As 
correntes nas coordenadas 0, α e β a serem 
produzidas pelo filtro para a compensação dessas 
potências podem ser obtidas da seguinte forma: 
βββ
ααα
sc
sc
c
iii
iii
ii
−=
−=
= 00
 (8) 
onde  isα  e  isβ  correspondem às correntes na 
fonte nas coordenadas α-β quando a fonte 
apenas entrega uma potência constante ( 0pp + ) 
ao conjunto constituído pela carga e filtro activo. 





 +
⋅




 −
⋅
+
=





0
1 0
22
pp
vv
vv
vvi
i
s
s
αβ
βα
βαβ
α  (9) 
A compensação do valor médio da potência de 
seqüência zero ( 0p ) da forma aqui apresentada 
foi proposta pelo Prof. Watanabe [8] e pelo Prof. 
Aredes [9], da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil. 
Através do inverso de (7) obtém-se as 
correntes de compensação nas fases a, b, c, e 
posteriormente no neutro: 
( )****
*
*
*
232121
232121
0121
3
2
*
*
* 0
cccbcacn
c
c
c
cc
cb
ca
iiii
i
i
i
i
i
i
++−=
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


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


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
⋅

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



−−
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

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

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
β
α  (10) 
 
4.2 - Método FBD 
O método FBD (Fryse-Buchholz-Depenbrock), foi 
proposta pelo Prof. Manfred Depenbrock, da 
Universidade de Bochum, Alemanha, [10]. Este 
método decompõe as correntes que alimentam 
uma carga em componentes potentes (power 
currents) e não-potentes (powerless currents). O 
objectivo é compensar integralmente as correntes 
que não produzem potência mas que são 
responsáveis por que o factor de potência seja 
menor que a unidade. Para tal o método propõe-
se a determinar uma condutância equivalente da 
carga dada pela relação entre a potência média 
consumida e o quadrado da tensão eficaz 
colectiva: 
2
Σ
∑
=
V
P
G  (11) 
onde 
∑
P  é o valor médio da potência colectiva 
instantânea, isto é, corresponde à potência activa 
trifásica para um sistema de três fases. ΣV  é a 
tensão eficaz colectiva definida do seguinte modo 
para um sistema trifásico: 
222
cba VVVV ++=Σ  (12) 
onde Va, Vb, Vc são os valores eficazes das 
tensões nas fases a, b e c.  
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As correntes de compensação para as 3 fases 
são dadas por: 
)()()(
)()()(
)()()(
titvGti
titvGti
titvGti
cccc
bbcb
aaca
−⋅=
−⋅=
−⋅=
 (13) 
 
4.3 - Método do Referencial Síncrono (Park) 
Este método faz uso da transformação de Park, 
sendo utilizado, entre outros, pelo Prof. Gil 
Marques, da Universidade Técnica de Lisboa, 
Portugal [11]. As componentes de Park de um 
sistema trifásico de correntes, por exemplo, 
podem determinar-se mediante a aplicação da 
transformada de Clarke, que faz passar um 
sistema de três correntes ia, ib e ic para um 
sistema de duas coordenadas iα e iβ e 
posteriormente, por rotação do sistema 
referencial de um ângulo θ, para as componentes 
de Park id e iq. No caso de existir uma 
componente homopolar (de seqüência zero), esta 
virá representada ao longo de um terceiro eixo 
ortogonal ao plano de d-q e de valor dado pela 
transformação: 
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 (14) 
Com esta transformação obtém-se o termo 
fundamental da corrente na porção contínua das 
componentes d e q transformadas. Esta pode ser 
extraída, por exemplo, mediante a utilização de 
filtros passa-baixo. 
A potência instantânea é dada pela expressão: 
( ) qqdd ivivivtp ⋅+⋅+⋅= 00  (15) 
Com vista a minimizar as perdas na linha 
define-se uma potência reactiva instantânea que 
é necessário compensar: 
( )










⋅−⋅
⋅−⋅
⋅−⋅
=
dqqd
dd
qq
iviv
iviv
iviv
tq 00
00
  (16) 
A natureza vectorial desta expressão obriga a que 
todos os seus termos tenham de tornar-se nulos 
caso se pretenda compensar toda a potência 
reactiva instantânea: 
( )
0                       
0        0
0                        
00
00
=⋅−⋅
=⋅−⋅⇒=
=⋅−⋅
dqqd
dd
qq
iviv
ivivtq
iviv

  (17) 
4.4 – Método de Staudt 
Ao contrário dos métodos anteriormente vistos, o 
proposto pelo Prof. Volker Staudt, da Universida-
de de Bochum, Alemanha [12] recorre à transfor-
mada de Fourier para extrair a componente 
fundamental da tensão da carga. Costuma 
aparecer referido como método da corrente 
instantânea quando aplicado à compensação de 
correntes. 
O princípio algorítmico consiste de duas 
partes: 
1ª - manter a tensão a montante (no PAC) do 
filtro activo (do tipo série) sinusoidal – 
considerando o caso da tensão da fonte ser 
de componente fundamental a corrente 
ministrada é o quociente da diferença entre 
as tensões da fonte e a montante (no PAC) 
pela impedância equivalente da fonte, logo 
sinusoidal; 
2ª - gerar uma tensão de frequência fundamental 
para compensar a potência reactiva asso-
ciada a essa ordem. 
 
Compensador
LS RS
E(t) J(t)
L
R
I(t)
U(t)U(t)+Uc(t)
Uc(t)
 
Fig. 3 - Estrutura do filtro activo série e  
     tensões de interesse. 
 
TF para a fundamental +- -
U(t) UT(t)
UCPI(t)
Uc(t)+
Uf(t)
Controlador
correcção f.p.
 
Fig. 4 - Estrutura do algoritmo de Staudt. 
 
4.5 - Método de Czarnecki 
O método de decomposição de correntes 
sugerido pelo Prof. Leszek Czarnecki, da 
Universidade Estadual de Louisiana, E.U.A., é em 
muitos aspectos semelhante ao método FBD, 
embora sendo tratado no domínio da frequência 
[13]. A corrente i de um circuito alimentado com 
tensão v é decomposta em três parcelas 
mutuamente ortogonais: 
rsa iiii ++=  (18) 
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em que ia é a componente activa da corrente; is, a 
componente dispersa (scattered), e ir, a 
componente reactiva. Para circuitos trifásicos 
ainda se define uma componente desequilibrada 
(desbalanceada). A diferença entre as correntes i 
e ia define a componente ina, não-activa, passível 
de compensação. 
Assim como para o método FBD, a carga é 
representada por uma condutância equivalente 
(Ge), dada pelo quociente entre a potência activa 
(média) consumida (P) e o quadrado da tensão 
eficaz (da fase ou colectiva, consoante os casos): 
2V
PGvGi eea =⋅=  (19) 
As correntes dispersas e reactivas têm as 
seguintes equações de definição: 
1
0 0
1
( ) 2 Re ( ) jn ts e n e n
n
i G G U G G U e ω
∞
=
= − + −∑  
1
1
2 R e jn tnr n
n
ji U eB ω
∞
=
= ∑  (20) 
O circuito equivalente é representado na 
Fig. 5, para uma rede monofásica, onde as 
tensões de expoente c correspondem aos 
complementos para a tensão de alimentação dos 
termos contínuos, de 1ª ordem, e assim por 
diante. 
Ge
G0-Ge G1-Ge B1
...
i
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id0 id1
ir1
0u c 1u c
+ +
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Fig. 5 Circuito monofásico equivalente para 
 o método Czarnecki. 
 
5 - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
No intuito de avaliar o desempenho dos 3 
principais métodos aqui apresentados para o 
controle de filtros activos (teoria p-q, método FBD, 
e método do referencial síncrono - Park), 
realizaram-se várias simulações com diferentes 
situações de carga e tensão de alimentação. 
Utilizou-se o Matlab/Simulink e Power System 
Blockset [14] para implementar um sistema 
eléctrico constituído por fonte de alimentação 
(com impedância de linha), filtro activo paralelo e 
carga. Esse sistema é representado na figura 
seguinte: 
vcvb
powergui
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Zf v a
v b
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icA
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Fig. 6 Sistema eléctrico simulado. 
 
5.1 - Carga equilibrada e fonte simétrica 
         sinusoidal 
Para esta situação usou-se uma carga com o 
seguinte espectro de correntes: 
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Fig. 7 - Espectro das correntes na carga (equilibrada). 
 
As correntes da fonte, após compensação, 
para teoria p-q, método FBD e método Park 
apresentaram os seguintes espectros: 
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Fig. 8 - Corrente da fonte (compensada): teoria p-q. 
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Fig. 9 - Corrente da fonte (compensada), método FBD. 
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Fig. 10 - Corrente da fonte (compensada): método Park. 
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Para este caso os 3 métodos apresentam 
resultados semelhantes, compensando os 
harmónicos de corrente e tornando as correntes 
sinusoidais na fonte. 
 
5.2 - Carga desequilibrada e fonte simétrica 
        sinusoidal 
Neste caso, usou-se uma carga trifásica 
desequilibrada, que consome as correntes 
mostradas na Fig. 11 (correntes nas 3 fases e 
neutro). As correntes nas fases b e c são 
sinusoidais, mas a corrente na fase a apresenta 
3º harmónico, para além da componente 
fundamental, conforme é ilustrado na Fig. 12. 
Pela análise dos resultados apresentados nas 
figuras 13 a 18, conclui-se que, ainda para este 
caso os 3 métodos de controle apresentam 
resultados idênticos: as correntes na fonte 
passam a ser todas sinusoidais e ficam em fase 
com as tensões de cada fase. A corrente no 
neutro é tornada nula. 
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Fig. 11 - Correntes da carga desequilibrada (3 fases e neutro). 
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Fig. 12 - Espectro da corrente na fase a da carga. 
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Fig. 13 - Correntes e tensões da fonte após compensação: 
teoria p-q. 
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Fig. 14 - Espectro da corrente na fase a da fonte: teoria p-q. 
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Fig. 15 - Correntes e tensões da fonte após compensação: 
método FBD. 
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Fig. 16 - Espectro da corrente na fase a da fonte: mét. FBD. 
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Fig. 17 - Correntes e tensões da fonte após compensação: 
método Park. 
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Fig. 18 - Espectro da corrente na fase a da fonte: mét. Park. 
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5.3 - Carga desequilibrada e fonte assimétrica 
        sinusoidal 
Para esta situação introduziu-se na tensão da 
fonte uma componente inversa (sequência 
negativa) de 70 V eficazes. As correntes nas 3 
fases da carga são mostradas na figura seguinte: 
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Fig. 19 - Correntes nas 3 fases da carga. 
 
Na sua forma original, o objectivo da teoria p-q 
é fazer com que a fonte forneça potência cons-
tante. Isso pode ser visto na Fig. 20: a partir do 
momento em que o filtro activo é ligado, em 
t = 0,04 s, a potência na fonte torna-se 
praticamente constante. 
Contudo, quando o sistema de tensões não é 
simétrico (e/ou sinusoidal), as correntes forneci-
das não serão sinusoidais, conforme se observa 
na Fig. 21. É fisicamente impossível obter 
simultaneamente correntes sinusoidais e potência 
constante na fonte para o caso em que as 
tensões não sejam simétricas e sinusoidais. 
Observa-se, porém, que as correntes na fonte 
passam a ser equilibradas, apesar de distorcidas, 
tornando nula a corrente no neutro da fonte. 
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Fig. 20 - Evolução da potência na fonte: teoria p-q. 
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Fig. 21 - Correntes da fonte após compensação: teoria p-q. 
Quando é aplicado o método FBD, o facto do 
seu algoritmo representar a carga como uma 
condutância faz com que as correntes ministradas 
pela fonte reproduzam as tensões respectivas, 
pelo que se consegue factor de potência unitário, 
mas não equilíbrio de correntes (ver Fig. 22). 
Sendo as tensões na fonte sinusoidais, as 
correntes na fonte após compensação também 
serão sinusoidais. 
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Fig. 22 - Correntes e tensões da fonte após compensação: 
método FBD. 
 
Como é possível observar pelas próximas 
figuras (Fig. 23 e Fig. 24) o método do referencial 
síncrono (Park) apresenta a característica 
interessante de fazer com que as correntes na 
fonte tornem-se praticamente sinusoidais e 
equilibradas, apesar da assimetria das tensões de 
alimentação. 
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Fig. 23 - Correntes e tensões da fonte após compensação: 
método Park. 
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Fig. 24 - Espectro da corrente na fase a da fonte após 
compensação: método Park. 
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5.4 - Outros Métodos 
 
5.4.1 - Método Czarnecki 
Como já mencionado, este método 
assemelha-se ao FBD ao representar a carga 
como uma condutância. O seu interesse é 
meramente teórico. Com a individualização das 
correntes dispersa e reactiva é possível projectar 
filtros passivos – paralelo, para compensar a 
corrente reactiva e série, para compensar a 
corrente dispersa. 
 
5.4.2 - Método Staudt 
Com a algoritmia proposta por Staudt é pos-
sível obstar certos problemas de instabilidade que 
ocorrem no método FBD quando se pretende 
controlar cargas activas, isto é, quando a 
resistência (condutância) calculada por este 
método se torna negativa. O seu desempenho 
dinâmico não é tão bom quanto o do método 
FBD. 
 
6. CONCLUSÕES 
Neste artigo referiu-se a problemática da exis-
tência de harmónicos na rede e seus prejuízos, 
bem como a legislação que define seus valores 
máximos permitidos. Chamou-se a atenção para 
novos tipos de dispositivos, baseados na 
electrónica de potência, e utilizados para 
compensar harmónicos nas redes eléctricas: os 
filtros activos. Foram ainda feitas comparações 
entre alguns métodos de controle desses filtros 
activos. 
A comparação entre os 3 métodos mais 
importantes para o controle dos filtros activos 
(teoria p-q, método FBD e método Park) permite 
as seguintes conclusões: 
- Para operação com tensão trifásica simétrica e 
sinusoidal, com quaisquer tipos de carga, os 
resultados obtidos são totalmente satisfatórios, 
e semelhantes para os 3 métodos: as correntes 
na fonte tornam-se sinusoidais e equilibradas. 
- Para operação com tensão trifásica sinusoidal, 
mas assimétrica, os 3 métodos respondem de 
modo diferente: para a teoria p-q (em sua forma 
original) após compensação a potência na fonte 
torna-se constante, mas as correntes da fonte 
passam a conter harmónicos (embora se 
tornem equilibradas – a corrente no neutro da 
fonte desaparece); para o método FBD as 
correntes na fonte tornam-se praticamente 
sinusoidais, mas desequilibradas; já para o 
método Park as correntes na fonte passam a 
ser praticamente sinusoidais e equilibradas. 
Conclui-se assim que o método Park apresenta 
melhor resposta para a situação em que as 
tensões do sistema são desequilibradas. 
Contudo, em termos de implementação, o 
método Park é algo mais complexo, uma vez 
que obriga a utilização de um sistema de 
sincronização (obtido, por exemplo através de 
um PLL – phase-locked loop). 
Estes 3 métodos utilizados no controle de 
filtros activos, embora apresentando abordagens 
diferentes, podem ser vistos como casos 
particulares de uma teoria mais geral [15]. 
 
Nota: A teoria p-q permite uma estratégia de 
controle (não descrita neste artigo) que leva a 
obtenção de correntes sinusoidais e equilibradas 
na fonte, mesmo em casos onde a tensão 
trifásica não seja simétrica ou mesmo sinusoidal. 
Nesse caso, contudo, a potência na fonte após 
compensação não mais será constante [16]. 
A teoria p-q permite ainda uma implementação 
bastante simples em termos de cálculos, 
possibilitando a utilização de micocontroladores 
standard na implementação do sistema de 
controle do filtro activo [17, 18]. 
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